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Vase znacka: Nase znacka: Vyfizuje: V Praze dne: 14. 4. 2016

VZ2/0ST/2016 L. Sosnarova
tel.: 235 094 054
jsosnarova@sneo.cz

Dodate¢na informace €. 1 k vefejné zakazce & V2/2/2016 — ,Z5 Petfiny — jih — modernizace
elektroinstalace”

V souladu s ustanovenim § 49 odst. 2 zakona €. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, v platném
znéni (dale jen ,zékon o vefejnych zakdzkich”), Vdm poddvame dodatecné informace na vyse
uvedenou akci.

Dotaz . 1:

V zadavaci dokumentaci ¢l. 4.4. Technické kvalifikatni pfedpoklady zadavatel poZaduje doloZeni
seznamu stavebnich praci, ktery musi zahrnovat minimalné 3 akce obdobného charakter, tj.
elektroinstalacni prace. Kazdé z téchto elektroinstalacnich praci musi byt v objemu alespon 1,5
mil. K&. Dale je poZadovano pfedloZeni 3 osvédceni k témto akcim. Postadi ke spinéni technickych
kvalifikacnich pFedpokladit doloZeni Cestného prohladeni, fe elektroinstalaéni prace byly
v hodnoté min 1,5 mil K¢ u staveb uvedenych v seznamu, k nimz jsou pfedlozena osvédéeni?

Odpovéd:
Uchazetem predloZena osvédleni k akcim obdobného charakteru musi obsahovat zdkonné

naleZitosti, tj. cenu, dobu a misto provadéni praci a udaj o tom, zda byly provedeny fadné a
odborné. Pokud jsou osvédéeni vystavena na celé dilo {napf. kompletni rekonstrukce), nikoliv
pouze poZadované elektroinstaladni prace uvede uchaze¢ tuto skutecnost spolu s cenou za tyto
prace v seznamu stavebnich praci. Zadavatel je opravnén si tyto udaje ovéfit.

Dotaz £. 2 (Kapitola jednotny ¢as):
Nasténné oboustranné hodiny: projekt 8ks/vykaz 4ks. Co je tedy spravné?

Odpoveéd:

Plati soupis praci — vykaz vymér. Ocefite mnoZstvi uvedené v soupisu praci — vykazu vymér.

V soupisu praci — vykazu vymér objektu EZS jsou 4ks oboustranné digitalni hodiny (hodiny
digitalni jsou na chodbach v kazdém patie).
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Dotaz €. 3 (Kapitola EZS):
PIR: projekt 30 ks/vykaz 26 ks. Co je tedy spravné?

Odpovéd:
Plati soupis praci — vykaz vymér. Ocente mnoistvi uvedené v soupisu praci — vykazu vymér.

Soupis praci — vykaz vymér objektu EZS je rozdélen na dvé ETAPY. V prvni etapé jsou ve vykazu
uvedeny 4 ks PIR, ve druhé etapé je ve vykazu uvedeno 26 ks, tj. celkem 30 ks PIR.

Dotaz ¢. 4 (Kapitola EZS):
Detektor rozbiti skla - projekt 12 ks/vykaz 7 ks. Co je tedy spravné?

Odpovéd:
Plati soupis praci - vykaz vymér. Ocerite mnozstvi uvedené v soupisu praci — vykazu vymer.

Soupis praci — vykaz vymeér objektu EZS je rozdélen na dvé ETAPY. V prvni etapé je ve vykazu
uvedeno 6 ks detektor(, ve druhé etapé je uvedeno 7 ks, tj. cetkem 13 ks detektort.

Dotaz ¢. 5 {Kapitola EZS):
Magnet: projekt 68 ks/vykaz 52 ks. Co je tedy spravné?

Odpovéd:

Plati soupis praci — vykaz vymér. Ocerite mnoZstvi uvedené v soupisu praci — vykazu vymér.
Soupis praci — vykaz vymeér objektu EZS je rozdélen na dvé ETAPY. V prvni etapé je ve vykazu
uvedeno 13 ks magnetil, ve druhé etapé je uvedeno 52 ks, tj. celkem 65 ks magnetd.

Dotaz €. 6 (Kapitola EZS):
Instalaéni krabice: projekt 47 ks/vykaz 38 ks. Co je tedy spravné?

Odpoveéd:

Plati soupis praci — vykaz vymeér. Ocerite mnoistvi uvedené v soupisu praci — vykazu vymér.
Soupis praci — vykaz vymér objektu EZS je rozdélen na dvé ETAPY. V prvni etapé je ve vykazu
uvedeno 9 ks instalaénich krabic, ve druhé etapé je uvedeno 38 ks instalaénich krabic, tj. celkem
47 ks instalacnich krabic.
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Dotaz £. 7 (UKS):
Ve vykazu u PDR6 schdzi zasuvky KAT6E - 16 ks dvojzasuvek. Co je tedy spravné?

Odpovéd:
Ocente mnoistvi uvedené v soupisu praci — vykazu vymér.

V projektu i ve vykazu je 13 ks dvojzasuvek, které jsou uvedeny v pldorysech i v blokovém
schématu.

PoloZka &. 7 objektu UKS oddilu PDR6 soupisu praci — vykazu vymeér obsahuje 13 ks dvojzasuvek
2 x R45.



